PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSLOWIE

ul. Jozefa Pilsudskiego 13, 46-100 Namystow
tel. /fax 077 41904 80, 077 41904 81, 077 419 04 90, 077 41904 91,
e-mail: psse.namyslow@info.progman.pl. www. pssenamyslow.pl
a-mail - n§se namvslow@nis aov ol

ul. Sienkiewicza 8§
46-034 Pokéj

HK/RU-051-1/11 i 1 PLK IV :
: Ee
: Wplynely ameees ﬂ4 i
L MI MO i —Wojt Grriny Pokoj -
A it B ErRee T DOOE H0 Cocon
]

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2011 r. w sprawie interwencji mieszkancow
gminy Pokoj dotyczacej nieodpowiedniej jakosci wody pochodzacej z ujecia w Siedlicach
informujg: wodociag sieciowy w Siedlicach zostat objety nadzorem sanitarnym w maju
2011 r. W ramach sprawowanego nadzoru przeprowadzane sj regularne kontrole stanu
sanitarno-technicznego i sanitarno-porzadkowego ujg¢ i urzadzen wodociagowych, w tym
stosowanych proceséw uzdatniania i dezynfekcji wody oraz kontrole jakosci wody podawane;
do sieci (uzdatnionej) oraz w sieci u konsumentéw.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 . w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417
z pézniejszymi zmianami) — w dniu 14.06.2011 r. w ramach prowadzonego monitoringu
Jjakosci wody zostaty pobrane do badan laboratoryjnych probki wody uzdatnionej oraz w sieci
wodociagowej. Zakres badan obejmowat parametry okreslone dla monitoringu kontrolnego
(metnos¢, barwa, zapach, smak, pH, przewodnosé elektryczna, amoniak, bakterie grupy coli,
Escherichia coli) oraz dla meonitoringu przegladowego (m.in. kadm, arsen, oléw, rtec,
pestycydy, miedz, benzo(a)piren, WWA, fluorki, azotyny, azotany, twardos¢ ogélna, chlorki,
enterokoki). Na podstawie sprawozdan z badar probek nr 303/W/N/OK/11 i 305/ W/N/OK/11
z dnia 20.06.2011 r. oraz nr 304/W/N/OK/11 z dnia 06.07.2011 r. stwierdzono przydatnosé
wody do spozycia.

Odnoszac si¢ do zalaczonego pisma mieszkafica gminy Pokdj. reklamujacego jakosé
wody pitnej, skierowanego do Zakfadu Wodociggow i Ustug Komunalnych EKOWOD,
Sp. 20.0. wNamyslowie informuje. ze woda ujmowana z dwéch studni giebinowych
na polrzeby wodociggu w Siedlicach, ze wzgledu na ponadnormatywne stgzenia zclaza,
manganu, amoniaku oraz podwyzszona metnosé i barwe jest poddawana uzdatnianiu —
odzelazianiu i odmanganianiu. Woda surowa nie wymaga stalej ani okresowe] dezynfekeji
wody, gdyz nie jest zanieczyszczona mikrobiologicznie. O ile prowadzone procesy
uzdatniania spowoduja obnizenie stezen zelaza, manganu i amoniaku oraz wartosci barwy
i megtnosci  do obowiazujacych norm, to wartosci twardosci 0go6lnej, podobnie jak chiorkéw,
azotynéw czy azotanéw nie ulegng zmianie. Woda z ujecia w Siedlicach jest woda twarda,
twardod¢ ogdlna wynosi 329 mgCaCO; i miesci si¢ w zakresie wartosci okreslonych
w obowiazujacych przepisach (zakres zalecany 60-500 mgCaCaQO,).

Obserwujae kamicn odkfadajacy si¢ w czajnikach podezas gotowania wody,
czy tez bialy osad na naczyniach i armaturze sanitarne), kazdy zastanawia sig, czy taka woda
nadaje si¢ do spozycia. Zjawisko to jest spowodowane (wardoscia wody, czyli zawartoscig
w wodzie zwigzkéw wapnia i magnezu. Wodoroweglany wapnia i magnezu podczas
gotowania przeksztalcajy si¢ w weglany, ktore osadzaja si¢ na Scianach naczyn w postaci
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biatego osadu. W ten sposéb twardosé ta zwana przemijajacy jest usuwana z wody. Istnieje
rowniez twardo$¢ wody nieprzemijajaca, ktdrej nie mozna usuna¢ poprzez gotowanie,
gdyz jest ona wynikiem obecnosci w wodzie innych soli niz weglany. ,
Twardos¢ wody powszechnie przez konsumentéw uwazana Jest za zjawisko negatywne.
gdyz powoduje:
— powstawanie kamienia w przewodach cieptej wody, grzatkach i innych urzadzeniach
grzewcezych:
— nieckonomiczne pranic i zmywanie naczyh ze wzgledu na trudna zwilzalnosé
wszelkich powierzchni (dodatek detergentow powoduje zmnigjszenie twardosci wody:

im woda jest lwardsza, tym wiecej rzeba ich dodawac, aby uzyskac skuteczny efekt

nycia;

- intensywny posmak, powodujac spadek intensywnosci 7apachu gotowanych potraw.

Jak podaje Polskic Towarzystwo Magnezologiczne sg dowody na to. 7e twarda woda,
zawierajaca wigksze ilodei takich biopierwiastkow Jak, magnez i waph. moze by¢ zdrowsza
od migkkiej, poniewaz na terenie gdzie wysigpuje, zaobserwowano niZszg zapadalnogé
na choroby ukladu krazenia.

Rozporzadzenie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi okresla dolny zakres twardosci wody do spozycia na poziomie
60 mgCaCOs/l. natomiast magnezu — na poziomie 30 mg/]. Badania nad wplywem twardosci
wody na zdrowie czlowicka prowadzone byly przez wielu naukowcéw od szeregu lat.
Wlatach 70-tych ubieglego wicku potwierdzono. 7e u oséb pijacych miekkg wode
smiertelno$¢ z powodu chor6b serca jest o 20% wyzsza, a spozywanie wody pozbawionej
elektrolitdw prowadzi do zmian statosci skladu elektrolitowego ptynu pozakomarkowego.

Warto zaznaczy¢, ze zwiazki wapnia i magnezu zngjdujg si¢ takze w pozywieniu,
niemniej zawarte w wodzie sq przez organizm przyswajane w znacznie wigkszym stopniu,
poniewaz sg latwo absorbowane w przewodzie pokarmowym.

Rozporzadzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
Cytowane  wyzej, okresla wymagania  organoleptyczne, fizyczne, chemiczne
i mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia. Parametry chemiczne badane
w wodzie w zaleznosci m.in. od stopnia ich toksycznosci i wplywu na zdrowie ludzi zostaty
podzielone na grupy. I tak w zalaczniku nr 1 (zmiana Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466} ujeto
parametry, majace ujemny wpltyw na zdrowie ludzi, a ich najwyzsze dopuszczalne stezenia
ustalono w oparciu o przestanki zdrowotne (np. kadm, rtgc, otow, arsen, azotany, pestycydy).
Twardos¢ oraz magnez, jako parametry nie majace szkodliwego wplywu na zdrowie ludzi,
zostaly umieszczone w zataczniku nr 4, jako dodatkowe parametry chemiczne, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia, oznaczane w ramach monitoringu przegladowego. Wapn nie jest
w ogblne normowany i nie ma obowiazku oznaczania tego parametru w wodzie pitnej.

Podobnie jak twardosé, takze zelazo i mangan nie maja szkodliwego wplywu
na zdrowie ludzi. Oba te pierwiastki sa niezbedne dla naszego organizmu. Minimalne dzienne
zapotrzebowanie na 2elazo waha si¢ od 10 do 50 mg/dzien. Jako zabezpieczenie
przed kumulacja nadmiernych ilosci zelaza w organizmie ustalono tymczasowe maksymalne
tolerowane dzienne spozycie na 0,8 mg/kg masy ciata. Zatozenie, ze 10% podanej wartosdci
znajduje si¢ w wodzie do picia, daje wartos¢ okoto 2 meg/litr, ktéra nie stanowi zagrozenia
dla zdrowia. W stezeniach przekraczajacych 0,3 mg/litr zazwyczaj nie stwierdza sie
wyczuwalnego specyficznego smaku wody, chociaz stezenia takie moga powodowad
powslanie zabarwienia i metnosci wody. Zalecane dopuszczalne zawartosci zelaza w wodzie
do picia nie zostaly ustalone w oparciu o przestanki zdrowotne.

Mangan, podobnie jak Zelazo, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych metali
w skorupie ziemskiej i zwykle wystepuje tacznie z nim. Mangan jest niezbednym
pierwiastkiem sladowym, ktérego szacunkowe zapotrzebowanie dobowe wynosi 30-50 pg/kg
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masy ciala. Mangan w stezeniach przekraczajacych 0,1 mg/litr powoduje brudzenie urzadzen
sanitarnych i prania, a takze wywoluje niepozadany smak napojéw. Obecnosc
manganut w wodzie do picia, podobnie, jak Zelaza moze powodowaé powstawanie osadéw
w sieci dystrybucyjnej. Tymczasowa zalecana dopuszczalna wartos¢ manganu, oparta
na przestankach zdrowotnych jest pie¢ razy wyzsza niz warto$¢ progowa akceptowana
przez odbiorcdw wynoszaca 0,Img/litr. Nie ma Jednak przekonujacych dowodoéw
toksycznosci zwigzanej ze spozyciem manganu w wodzie do picia w odniesieniu do ludzi.
Amoniak w wodzie do picia nie ma bezposredniego znaczenia dla zdrowia ; dlatego
nie zaproponowano zalecanej dopuszczalnej wartosci opartej na przestankach zdrowotnych.
Efekty toksyczne dziatania amoniaku obsérwuje si¢ dopiero przy spozyciu przekraczajacym
200 mg/kg masy ciala (dopuszczalna wartodé w wodzie do picia wynosi 0,50 mgNH, /litr).

Amoniak jednakze moze zmniejszaé skuteczno$é dezynfekcji wody, przyczyniajac sie
do powstawania azotynéw w sieci wodociagowej, a takze wywolywaé zmiany smaku
i zapachu wody.

W zaleznosci od ilosci produkowanej wody, wyrazonej w rn3/dobt;, badania
parametréw w ramach monitoringu przegladowego, m.in. takich jak zelazo, mangan
czy twardo$¢ ogoélna, nie majacych bezposredniego wplywu na zdrowie ludzi,
sg wykonywane raz w roku lub raz na dwa lata, o ile w ramach biezacego nadzoru nie
stwierdza si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm lub nie wystgpuja nieprawidlowosci
w procesie uzdatniania wody.

Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007r. — przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjne maja obowigzek prowadzenia
wewngtrznej kontroli jakosci wody, w tym wykonywania badan laboratoryjnych.
Jako jednostki, realizujace zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wodeg
do spozycia i zbiorowego odprowadzania $ciekdw, zgodnie z ustawa z dnia 07 czerwea 2001
r. 0 zbiorowym zaopalrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (tj. Dz. U. z 2006
r. Nr 123, poz. 858 z pdzniejszymi zmianami) majg takze obowiazek zapewnienia nalezytej
jakosci dostarczanej wody.

Zalaczniki:
I. Sprawozdania z badaf wody nr 303/W/N/OK/11, 304/W/N/OK/11 i 305/W/N/OK/1 |
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